Mimarlar Odası İzmir Şubesi’nin 

“Binaların Yangından  Korunması Hakkında Yönetmelik” 

Taslağına  İlişkin  Görüş  ve  Önerileri

Değişiklik Önerisi 1: Taslağın 5. maddesinin 4. paragrafına aşağıdaki ilave önerilmektedir.

“....Tahliye projeleri konutlar hariç yüksek yapılarda ve/veya yapı inşaat alanı 5000m²’den fazla olan yapılarda mimari projelerden ayrı olarak TMMOB Mimarlar Odası’nca belgelendirilen mimarlar tarafından hazırlanır. Diğer yapılarda ise mimari projelerde gösterilir. Projeler, Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde Belediyeler dışında Valilikler tarafından onaylanmak şartıyla uygulanır.

Proje müellifi mühendis ve mimarların 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu uyarınca ilgili meslek odasına kayıtlı olmaları, büro tescillerini yaptırıp, her yıl için yenilemeleri gerekmektedir.

İdare, Kanuna aykırı uygulama nedeni ile süreli olarak hakları kısıtlanan proje müelliflerinin bu durumunu denetlemek üzere ilgili meslek odasınca düzenlenen meslek üyesinin sicil durumunu gösterir, işin adı yazılı belgeyi her proje için ister. Haklarında kısıtlama bulunan meslek mensuplarına ait projeler onaylanmaz.

Gerekçe 1: 4. paragrafın sonuna eklenen bölüm ile 13.07.2000 tarih ve 24108 sayılı Resmî Gazete’de değişiklik getiren 3030 sayılı Kanun’un Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tıp İmar Yönetmeliği’nin 57. maddesinin 5. fıkrası ile uyum sağlanması amaçlanmıştır. Böylece projelendirme aşamasından başlanarak binaların yangından korunması hedefine yönelik olarak Yangın Güvenliği Sistemlerinin bilimsel, teknik, idari, mevzuata ve gereklere uygun üretilmesi sağlanacaktır.

Değişiklik Önerisi 2: Taslağın ikinci bölümünde yer alan 7. maddeye “Yapı Sahibi” tanımından sonra gelmek üzere aşağıdaki tanımın eklenmesi önerilmektedir.

“Proje Müellifi : TMMOB’a bağlı ilgili Meslek Odasınca mesleki yeterliliği belgelendirilen ve Büro Tescil belgesi bulunan mimar, makina ve elektrik mühendisidir.”

Gerekçe 2: Gerekçe 1’de tanımlanan yönetmeliklerle uyumlaştırma ve açıklık getirme amacıyla tanımlara eklemede bulunulmuştur.

Değişiklik Önerisi 3: Taslağın üçüncü bölümünde yer alan Binaların Kullanım sınıfları ile ilgili bir tereddüt oluştuğu takdirde Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’nın TMMOB’ye bağlı ilgili meslek odalarının görüşünü alarak vereceği karara uyulacaktır. Binaların kullanım özelliklerine göre sınıfları şunlardır.

Gerekçe 3: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne bağlı ilgili Meslek Odalarının görüşünün alınması ile binaların kullanım sınıflarına ilişkin karar süreçlerine uzmanlık ve çalışma alanı kapsamındaki kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının katılımı sağlanarak uygulamada katılımcılık anlayışının yaşama geçirilmesi hedeflenmiştir. Böylelikle kararların eksiksiz, uygulanabilir ve tereddüte meydan bırakmayacak şekilde “ortak akıl” iradesi ile gerçekleştirilmesine olanak sağlanması önerilmektedir.

Değişiklik Önerisi 4: Yönetmeliğin 32.maddesinde yer alan Tablo 1.1’e konutların ilave edilmesi önerilmektedir. 
Tablo 1.1: Kullanıcı yükü katsayısı tablosu

	
	Kullanım Alanı
	m2/kişi

	1
	Konferans salonu, çok amaçlı salonlar (balo vs), lokanta, kantin, bekleme salonları, konser salonları, sinema ve tiyatro salonları, topluma açık stüdyo, düğün salonu vb.
	1.5

	2
	Dans salonları, bar, gece kulüpleri ve benzeri yerler 
	Oturulan kısımları için
	1.0

	
	
	Ayakta durulan kısımları için
	0.5

	3
	Sergi alanları, stüdyolar (film, radyo, televizyon, kayıt)
	1.5

	4
	Terminallerin yolcu geliş gidiş bekleme salonları 
	3

	5
	Derslikler, bilgisayar odaları, seminer salonları
	1.5

	6
	Resepsiyon alanları, bekleme alanları,  atrium zemini
	3

	7
	Çok amaçlı spor tesisleri
	3

	8
	Süpermarketler, mağazalar, dükkanlar
	5

	9
	Sanat galerileri, müzeler, atölyeler
	5

	10
	Fitnes merkezleri, aerobik salonları, okuma salonları
	5

	11
	Ofisler, dernek merkezleri, halk kütüphaneleri
	10

	12
	Öğrenci yatak odaları
	10

	13
	Paketleme yerleri, fabrika üretim alanları
	10

	14
	Hastane yatak odaları, hemşire odaları
	10

	15
	Mutfaklar, çamaşırhaneler
	10

	16
	Otel yatak odaları 
	10

	17
	Hastane laboratuvarları, eczaneler
	20

	18
	Muayenehane, öğrenci laboratuarları
	5

	19
	Depolar, ambarlar, makine daireleri
	30

	20
	Otoparklar 
	30

	21
	Konutlar
	25

	Kullanıcı yükü, gerekli kaçış ve panik hesaplarında kullanılmak üzere 1, 2, 3 ve 4. satırlarda yer alan kullanım alanlarında net alana, diğer satırlarda yer alan kullanım alanları için brüt alana göre hesaplanır. Kişi sayısı belli olan mahallerde, yukarıdaki değerlere göre hesaplanan değerden az olmamak üzere, belirtilen kişi sayısı esas alınır.


Gerekçe 4: Yönetmeliğin uygulamasında sorun yaşanmaması açısından eksik kalan konut kullanımının da  kullanım alanlarına ilave edilmesi önerilmektedir. 

Değişiklik Önerisi 5: Yönetmeliğin 32. ve 33. maddesinin yeniden düzenlenmesinde yarar görülmektedir. 

Gerekçe 5: Bu maddeler içerik olarak doğru bulunmakla birlikte anlatımın karışık olması nedeniyle redaksiyon önerilmektedir.
Değişiklik Önerisi 6: Taslağın 132. maddesinin a) fıkrasının birinci paragrafının aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmesi önerilmektedir.

“a) Özel yapı, bina, tesis ve işletmeleri; mülki idare amirlerinin yetki ve sorumluluğunda, mahalli itfaiye teşkilatı ve Sivil Savunma Müdürlüğü personelinden oluşturulacak ve bünyesinde en az bir mimar, bir makine mühendisi ve bir elektrik mühendisi bulunan ekipler tarafından denetlenir. Gerektiğinde mimar ve mühendis  görevlendirilmesi konusunda TMMOB’a bağlı ilgili Meslek Odaları ile işbirliği protokolü gerçekleştirilebilir. Ayrıca, bunların bağlı veya ilgili olduğu bakanlık, kamu kurum ve kuruluşlarının müfettiş, kontrolör veya denetim elemanları tarafından da denetleme yapılır.”

Gerekçe 6: Denetim çalışmalarının ilgili idari ve teknik mevzuat gereklerine uygun olarak düzeltici faaliyet niteliğinde önerileri de kapsayarak gerçekleştirilmesi için anılan ekipler içerisinde uzmanlık alanı kapsamında bir mimar, bir makina mühendisi ve bir elektrik mühendisinin görevlendirilmesinde büyük yarar görülmektedir.
Değişiklik Önerisi 7: Taslağın Geçici 1. maddesinin  b) fıkrasının birinci paragrafının aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmesi önerilmektedir.

b) Diğer mevcut yapılarda, bu Yönetmelik’in 10 uncu Kısmında yer alan hükümler 2012 yılı sonuna kadar yerine getirilir. Bu yönetmelik hükümlerinin uygulanamayacağı durumlarda; Belediye İtfaiye Teşkilatı, Sivil Savunma Müdürlüğü ve TMMOB’ye bağlı ilgili Meslek Odalarının görüşü alınarak iyileştirici tedbirler alınır. 
Gerekçe 7: Mevcut yapıların bir bölümünün bu yönetmelikte tanımlanan hükümlere uyamayacağı düşünülmektedir. Bu durumda, Belediye İtfaiye Teşkilatı, Sivil Savunma Müdürlüğü ve TMMOB’ye bağlı ilgili Meslek Odalarının birlikte yapacağı çalışma ile iyileştirici tedbirler alınarak yangın güvenliği ile ilgili maksimum iyileştirmenin sağlanması hedeflenmektedir. 
